
Geprüfte Wasserqualität

Bei der Untersuchung der Hausinstallation auf Legionellen nach den Vorgaben 
der Trinkwasserverordnung am

29.02.2024

im Objekt

Sanitärhaus 1

Bernsteinweg 4-8

18375 Ostseebad Prerow

wurde der technische Maßnahmenwert von 100 KBE/100 ml nicht erreicht.

Die Hausinstallation ist zum überprüften Zeitpunkt hinsichtlich einer 
Kontamination nicht zu beanstanden.

Hanshagen, den 11.03.2024


